
Корпусы  
для сетевого  
и телекомму-

никационного  
оборудования

Руководство  
по монтажу



2 Руководство по монтажу

Рама Боковые панели

HEX 4

17

B

B

A

A

A

A

B

B

S 6.10 MХ
MD = (5,8±0,6) н·м

S 6.10 MХ

S 6.10 MХ

S 6.10 MХ

S 6.10 MХ
S 6.10 MХ

S 6.10 MХ

S 6.10 MХ

N 6 MS

1800

панель вентиляторная 
Fс 04.230 D

подшипник

демпфер

панель с щеточным
вводом для кабелей  
PV 38.38 IK

N 6 MS

! панель вентиляторная и панель с щеточным  
вводом для кабелей поставляются отдельно



3корпусы для сетевого и телекоммуникационного оборудования

Рама Боковые панели

HEX 4

17

B

B

A

A

A

A

B

B

S 6.10 MХ
MD = (5,8±0,6) н·м

S 6.10 MХ

S 6.10 MХ

S 6.10 MХ

S 6.10 MХ
S 6.10 MХ

S 6.10 MХ

S 6.10 MХ

N 6 MS

1800

панель вентиляторная 
Fс 04.230 D

подшипник

демпфер

панель с щеточным
вводом для кабелей  
PV 38.38 IK

N 6 MS

! панель вентиляторная и панель с щеточным  
вводом для кабелей поставляются отдельно



4 Руководство по монтажу

Задняя дверь с щеточным вводом для кабелей

1800

HEX 4

A

A

A

A

B

B

B
B

подшипник

подшипник

демпфер

S 6.10 MХ
MD = (5,8±0,6) н·м

Дверь

1800

1800



5корпусы для сетевого и телекоммуникационного оборудования

Задняя дверь с щеточным вводом для кабелей

1800

HEX 4

A

A

A

A

B

B

B
B

подшипник

подшипник

демпфер

S 6.10 MХ
MD = (5,8±0,6) н·м

Дверь

1800

1800



6 Руководство по монтажу

Вертикальные рейки 19”

Светильник

HEX 4 HEX 4

HEX 4

а

а

S 6.10 MХ
MD = (5,8±0,6) н·м

S 6.10 MХ
MD = (5,8±0,6) н·м

S 6.10 MХ

N 6 MF

N 6 MS

N 6 MS

Pн2

M4
MD = (2,5±0,2) н·м

M4

Цоколь

17

S 6.25 MХ
MD = (5,8±0,6) н·м

S 6.25 MХ
MD = (5,8±0,6) н·м

м10х16
MD = (18,5±1,9) н·м

200 мм

600 мм

S 6.25 MХ

S 6.25 MХ

S 6.25 MХ

N 6 MS

N 6 MS

N 6 MS

N 6 MS

N 6 MS

а

а



7корпусы для сетевого и телекоммуникационного оборудования

Вертикальные рейки 19”

Светильник

HEX 4 HEX 4

HEX 4

а

а

S 6.10 MХ
MD = (5,8±0,6) н·м

S 6.10 MХ
MD = (5,8±0,6) н·м

S 6.10 MХ

N 6 MF

N 6 MS

N 6 MS

Pн2

M4
MD = (2,5±0,2) н·м

M4

Цоколь

17

S 6.25 MХ
MD = (5,8±0,6) н·м

S 6.25 MХ
MD = (5,8±0,6) н·м

м10х16
MD = (18,5±1,9) н·м

200 мм

600 мм

S 6.25 MХ

S 6.25 MХ

S 6.25 MХ

N 6 MS

N 6 MS

N 6 MS

N 6 MS

N 6 MS

а

а



8 Руководство по монтажу

Поворотная рама

HEX 4

1800

а

а

а

а

S 6.10 MХ
MD = (5,8±0,6) н·м

1

2

Щеточный ввод для кабелей и вентиляторы

Pн2
B

B

S 5.11
MD = (4,5±0,5) н·м

M4,8х9
MD = (4,5±0,5) н·м



9корпусы для сетевого и телекоммуникационного оборудования

Поворотная рама

HEX 4

1800

а

а

а

а

S 6.10 MХ
MD = (5,8±0,6) н·м

1

2

Щеточный ввод для кабелей и вентиляторы

Pн2
B

B

S 5.11
MD = (4,5±0,5) н·м

M4,8х9
MD = (4,5±0,5) н·м



10 Руководство по монтажу

Заземление

с

B

B

A

A

с

M6
MD = (5,8±0,6) н·м

M6
MD = (5,8±0,6) н·м

M6
MD = (5,8±0,6) н·м

10





Качество, доступное каждому
«провенто» предлагает не только качественные изделия, но также комплексные решения  

и рекомендации в рамках коммерческого сотрудничества.

«провенто» использует весь свой потенциал для предоставления своим клиентам  

технической поддержки на самом высоком уровне.

603107, г. нижний новгород, Голованова, 23
тел/факс: (831) 299-97-89
e-sales@provento.ru

127015, г. москва, ул. Б. новодмитровская, 14
тел/факс: (495) 730-1676, 730-1677 
moscow@provento.ru

198411, г. санкт-петербург, г. Ломоносов, ул. мира, д.1 
тел/факс: (812) 495-46-81
spb@provento.ru

624090, свердловская обл. г. верхняя пышма,
ул. Лермонтова, 15а,
тел: (34368) 4-74-52, 4-97-24
eburg@provento.ru


